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Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013
9:47:28
IR_04923.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93
20,0














Примечания:	Дефектов не выявлено
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Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013
9:48:48
IR_04926.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93
20,0




Выделение изображений:
	Измеряемые объекты
	Темп. [°C]
	Излуч.
	Отраж. темп. [°C]
	Примечания

	Точка измерения 1
	42,3
	0,93
	20,0
	-












Примечания:	Отсутствует тепловая изоляция
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Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013
9:47:47
IR_04924.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93
20,0




Выделение изображений:
	Измеряемые объекты
	Темп. [°C]
	Излуч.
	Отраж. темп. [°C]
	Примечания

	Точка измерения 1
	42,4
	0,93
	20,0
	-












Примечания:	Отсутствует тепловая изоляция
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Графические данные:

Дата: Время: Файл:

21.11.2013
9:48:16
IR_04925.BMT

Коэффициент излучения: Отраж. темп. [°C]:

0,93
20,0




Выделение изображений:
	Измеряемые объекты
	Темп. [°C]
	Излуч.
	Отраж. темп. [°C]
	Примечания

	Точка измерения 1
	43,2
	0,93
	20,0
	-

	Точка измерения 2
	23,8
	0,93
	20,0
	-












Примечания:	Отсутствует тепловая изоляция
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